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Phase  Maßstab

Umbau und Sanierung Schauspielhaus Erfurt

herrschmidt architekten PartG mbB
Schlachthofstraße 82
99085 Erfurt

KQ
1:68

 AP-010HLS + ELT Grundriss KG

 FACHPLANUNG

 GRUNDSTÜCK Klostergang 4 99084 Erfurt

Ausführungsplanung

 FACHPLANUNG

 FACHPLANUNG

Datum geprüft:   Unterschrift/Stempel

Alle Maße sind von der ausführenden Firma verantwortlich zu prüfen. Für die
Richtigkeit und Einhaltung der Maße haftet der Unternehmer. Differenzen zu Angaben
von Statiker und Projektanten sowie Plan- u. Maßdifferenzen müssen vor der
Ausführung mit den zuständigen Planern geklärt werden.
Bedenken gegen die vorgesehene Konstruktion müssen den Architekten rechtzeitig
mitgeteilt werden.
Mit der Ausführung übernimmt  die ausführende Firma Haftung und Gewährleistung in
vollem Umfang.

Achtung: sämtliche Höhenangaben, insbesondere Brüstungshöhen (BH),
Schwellenhöhen (SH), Raumhöhen (H) und Türhöhen sind bezogen auf OK FF.

INDEX DATUM ÄNDERUNG

LEGENDE

LEGENDE TROCKENBAU

erstellt:  28.02.23
Blattgröße A0

Genossenschaft KulturQuartier
Schauspielhaus eG

WS
WD
DD
DS
BD
BS
UK
OK
VK
HK

Wandschlitz
Wanddurchbruch
Deckendurchbruch
Deckenschlitz
Bodendurchbruch
Bodenschlitz
Unterkante
Oberkante
Vorderkante
Hinterkante
OK Rohbau
UK Rohbau

Öffnung in Decke eckig
Öffnung im Boden eckig

Fertiger Fußboden
Rohfußboden
Raumumfang
Raumhöhe
Boden äche
Abzugs äche
Nettogrund äche
Heizkörper
Handtuchheizkörper
Brüstungshöhe
OK Fertig
UK Fertig

Wanddurchbruch eckig
Wanddurchbruch rund

FFB
RFB
RU
RH
BF
AF
NGF
HK
HHK
BRH

Typ A Standard Gipsplatte (GKB nach DIN 18180)
Typ H2 Gipsplatte mit reduzierter Wasseraufnahmefähigkeit (GKBi

nach DIN 18180)

Typ DFH2IR erhöhte Schallschutz/Brandschutzanforderungen ,
erhöhte Ober ächenhärte, Biegezugfestigkeit u.
Stoßbelastungen (GKFI nach DIN 18180)

Typ DFH2 erhöhte Schallschutz/ Brandschutzanforderungen, in
gemäßigten Feuchträumen geeignet (GKFI nach DIN 18180)

Q1 Ober ächenqualität Spachtel für Fliesenbelag
Q2 Ober ächenqualität für Malervlies (rissüberbrückend)

Typ DF de nierte Dichte, erhöhter Gefügezusammenhalt bei erhöhten
Temperaturen (GKF nach DIN 18180)

CW/UW
MW

Unterkonstruktion in mm
Dämmschicht in mm

Kastenpro le zur Verstärkung Türen
UA- Pro le zur Verstärkung
UA- Pro le zur Verstärkung mit Verlaschung

±0,00 = 000,00m über NHN

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14

15

16

17

18

19

20

21
UNTEN

OBEN

Eigener Text

UG 3.07_1

2,
13

5

88
5

U
G

 3
.0

2_
1

2,135

885

UG 3.09_1

2,
75

1,
01

UG 3.09_2

2,
75

1,
01

UG 3.09_3

2,
75

1,
01

U
G

 A
T 

01

3,10
1,905

F 
-1

.1
7

F 
-1

.1
4

F 
-1

.1
5

F 
-1

.1
6

F 
-1

.1
2

F 
-1

.1
1

F 
-1

.1
0

F 
-1

.0
9

F 
-1

.0
6

F 
-1

.0
5

F 
-1

.0
4

F 
-1

.0
3

F 
-1

.2
0

F 
-1

.1
9

U
G

 A
T 

02

3,10
1,905

UG 4.06_1

2,
0188

5

U
G

 7
.1

3_
1

2,25
885

UG 7.14_1

2,
2588

5

UG 7.02_5

2,
01

1,
30

UG 4.01_1

2,
0188

5

UG 1.05_1

2,
25

1,
25

UG 2.26_2

2,
01

1,
01

F 
-1

.1
8

U
G

 A
T 

03

2,935

1,60

U
G

 3
.0

4_
1

2,68
885

U
G

 3
.0

3_
1

2,185

885

UG 3.05_1

2,
13

5

1,
06

UG 3.06_1

2,
01

88
5

U
G

 3
.0

1_
2

2,01
1,01

UG 3.09_4

2,
13

5

1,
01

UG 1.10_3

2,
25

1,
18

5

U
G

 9
.0

1_
1

2,01
1,00

UG 3.01_3

2,
25

1,
01

U
G

 1
.1

0_
1

2,01
1,01

U
G

 1
.1

0_
2

2,01
1,01

UG 2.04_1

2,
0188

5

UG 2.01_1

2,
0188

5

UG 2.03_1

2,
0188

5

UG 2.02_1

2,
0188

5

UG 9.08_1

2,
08

88
5

UG 9.12_1

2,
491,

01

UG 9.11_1

2,
49

1,
01

U
G

 1
.0

8_
2

2,25
1,01

UG 2.26_1

2,
01

1,
01

UG 1.04_1

2,
08

1,
01

UG 2.19_1

2,
0188

5

U
G

 2
.1

6_
1

2,01
885

UG 2.12_1

2,
0188

5

U
G

 2
.1

1_
1

2,01
885

UG 4.04_1

2,
01

1,
13

5

UG 2.21_1

2,
25

88
5

UG 1.08_1

2,
25

1,
01

U
G

 6
.0

5_
1

2,01
85

UG 6.02_22,25
88

5

UG 1.09_1

2,
25

1,
25

U
G

 1
.0

6_
2

2,25
1,00

UG 7.02_1

2,
25

1,
26

U
G

 7
.0

3_
1

2,01
1,035

UG 7.02_2

2,
01

88
5

U
G

 7
.0

8_
1

2,01
85

UG 7.02_3

2,
0180

U
G

 7
.0

2_
4

2,01
82

U
G

 7
.1

8_
1

2,01
1,01

U
G

 1
.0

1_
2

2,01
1,01

UG 7.03_1

2,
0188

5

UG 2.17_1

2,
0188

5

UG 2.15_1

2,
0199

5

UG 9.11_2

2,
49

1,
00

U
G

 9
.0

6_
1

2,01
885

UG 6.02_1

2,
25

1,
01

U
G

 7
.0

2_
5

2,01
885

UG 3.04_2

2,
0176

UG 3.04_3

2,
0176

UG 3.01_1

2,
68

1,
52

U
G

 7
.1

5_
1

2,25
885

U
G

 1
.0

9_
2

2,25
2,03

UG 4.02_1

2,
01

88
5

U
G

 1
.0

1_
1

2,01
885

W
C

 U
G

 6.02

2,01
635

W
C

 U
G

 6.02

2,01
635

U
G

 1
.0

4_
2

2,01
93

UG 7.02_3

2,
0168

UG 7.16_1

2,
2588

5

- 1,78

- 2,49

- 3,46

- 3,68

- 2,49

- 3,60

- 3,46

- 3,52- 3,60

- 3,60

- 3,60

- 3,15

- 4,20

- 3,60

-4,11

-3,65

-4,11

- 3,30

- 3,60

- 3,15

- 2,09

- 1,96

UG 4.05_1

2,
25

1,
55

5

4,85 30 2,00 20 30 2,25 30 2,25 15 2,25 30 2,48 50 3,15 50 17,40 30 2,60 20 3,65 50 5,83 70 3,75 20 60 1,19

7,10 50,41 1,19

57,51 1,19

2,
48

1,
49

5
1,

03
5

70 70
6,

15
70 70

2,
63

3,
80

5,
65

5
79 98

5
46

79
2,

32
79 98

5
46

79 98
5

1,
58

79 98
5

46
79 98

5
1,

58
79 98

5
46

79 98
5

1,
66

79 98
5

46
79 98

5
2,

15
5

80 1,
01

45
80 1,
01

2,
10

45

15
1,

14
5

2,
02

5
6,

79
5

45
4,

63
40

3,
40

80
20

3,
02

20
2,

23
45

1,
10

15
90

15
1,

75
20

1,
85

15
15

,4
5

70
45

15
2,

33
1,

49
5

4,
83

5
4,

95
1,

43
3,

80
89

2,
50

1,
20

3,
65

1,
17

2,
99

70
2,

92
75

2,
93

80
2,

90
1,

19
3,

51
1,

20
45

48
,7

45

33,325 1,01 695 80
1,40

25,385

5 70 6,20 95 6,10 45 2,80 25 2,95 90 3,33 30 6,85 35 4,94 70 3,195 70 7,565 25 6,80 30 3,39 1,145

80 6,20 7,33 67 15,13 6,25 79 1,655 2,24 20 19,745 20

36
5

7,
17

5
8,

25
7,

17
5

5,
04

5
2,

23
10

,4
25

2,
22

5
5,

55
30

35 7,84 13,37 20,67 4,425 10,555 1,49

5 7,84 13,37 20,67 4,425 10,555 1,49 2,815

3,
17

13
5

4,
49

84
1,

00
1,

30
1,

48
5

1,
03

1,
35

1,
64

5
80 80

3,
35

1,
20

1,
70

5,
92

1,
60

2,
93

5
67

5
1,

80
1,

80
2,

60
1,

90
5

2,
36

5
84

5
1,

90
5

3,
10

99
5

1,
90

5

2,
36

5
2,

22
5

2,
10

5

2,
52

5
5,

11
5

3,
17

1,
62

5
40

2,
00

80
20

4,
05

60
2,

70
70

3,
74

15
3,

21
60

6,
05

50
9,

90
60

2,
53

5
15

2,
50

5
15

1,
81

60

3,
30

4,
49

7,
75

6,
00

8,
30

65
9,

80
75

7,
70

3,
30

45
,4

4

36
5

7,
17

5
8,

25
7,

17
5

5,
04

5
2,

23
10

,4
25

2,
22

5
5,

55
30

61,21

77
1,

58

1,65

1,
55

1,65

1,
55

1,
55

1,65

Gesamt

Gebäudekanten

Wände

G
es

am
t

G
eb

äu
de

ka
nt

en

W
än

de

Fe
ns

te
r

A
ch

se
n

Achsen

Wände

Gebäudekanten

Gesamt

Fenster

G
es

am
t

G
eb

äu
de

ka
nt

en

W
än

de

Fe
ns

te
r

A
ch

se
n

Achsen

RH: KD UK 2,16m OK 2,33m

RH: 2,16m

RH: 2,30m

RH: KD UK 2,90m OK 3,10m

Bogen UK 1,92m OK 2,10m

Stahlunterzug 4x 12 UK 2,33 üOKFF

Bo
ge

n 
U

K
 1

,9
3m

 O
K

 2
,2

2m

U
K

 U
Z:

2,
87

m
 ü

O
K

FF

RW 5
DN 150

RW 6
DN 150

RW 1
DN 100

RW 2
DN 100

RW 3
DN 100

RW 4
DN 100

RW 7
DN 100

RW 8
DN 100

BA

S2

S5

S6
F

194,87

195,82

194,63

194,65

194,63

194,28

195,10

Stz 500 Stz 17,12 m

SW
1

Option:
Druckleitung über

dezentrale Hebeanlage

S
W

G
 D

N
 1

00
 / 

1:
10

0
S

W
G

 D
N

 1
00

 / 
1:

10
0

SWG DN 100 / 1:100

S
W

G
 D

N
 1

00
 / 

1:
10

0

SWG DN 100 / 1:100

S
W

G
 D

N
 1

50
 / 

1:
10

0

RÖ

RÖ

P

F

Probenahme-
schacht

SWG DN 100 / 1:100

Fettabscheider

SWF DN 100 / 1:100

SWG DN 100 / 1:100

RÖ

RÖ

SWG DN 100 / 1:100

SWG DN 100 / 1:100

SW5

SW
3

SWG DN 100 / 1:100

SW 1
DN 100

SW 2
DN 100

SW 3
DN 70

SW 4
DN 70

SW 5
DN 100

SW 6
DN 70

SW 7
DN 70

SW 9
DN 100

SW 11
DN 100

SW 14
DN70/100

SWF
DN 100

SW 13
DN 100

SW 12
DN 100

R 07022
D 197,16
E 194,81
E 195,44
A 194,81

Stz 150 Stz 16,0 m

Stz 200 24,6 m

Bestands
-

schacht

Stz 200 27,2 m

SW 8
DN 100

SW 10
DN 100

SW über der Rückstauebene

SW über der Rückstauebene

S
W

 ü
be

r d
er

 R
üc

ks
ta

ue
be

ne

S
W

 ü
be

r d
er

 R
üc

ks
ta

ue
be

ne

S
W

 ü
be

r d
er

 R
üc

ks
ta

ue
be

ne

S
W

 ü
be

r d
er

 R
üc

ks
ta

ue
be

ne

SW
4

D 197,12
RS 195,00

D 196,90

D 197,30
RS 194,00

D 197,32
RS 194,90

D 196,90
RS 193,78D 196,90

RS 196,00

SW 13.1
DN 80

E-DD
30x20

E-DD
30x20

E-WD 40x40
OK=UKD -20 cm

E-DD
--x--

E-DD
30x20

E-DD
20x20

E-WD 40x40
OK=UKD -20 cm

E-WD 40x40
OK=UKD -20 cm

E-WD 40x40
OK=UKD -20 cm

E-DD
30x20

E-WD 40x40
OK=UKD -20 cm

E-DD
20x20

E-WD 60x40
OK=UKD -20 cm

E-WD 40x40
OK=UKD -20 cm

E-WD 40x40
OK=UKD -20 cm

Podest

Podest

Podest

Durchreiche

Speisen-
aufzug

Sp
ei

se
n-

ab
fä

lle
(K

üh
lb

eh
äl

te
r)

Au

Zu

Ab

Fo

DUPLEX 2500 Multi Eco / 31/0

Au

ZuAb

Fo

DUPLEX 3500 Multi Eco / 31/0

RLTA 6
Tanz Saal
2 und 3
Lm 3420 m³/h

RLTA 5
Sanitärraum
Lm 3100 m³/h

RLTA 4
Küche
Lm 3200 m³/h
ABL 500/500
Promat F90

Abluftventilator
Küche
Lm 5000 m³/h
Standort Dach

RLTA 3
Cafe
Lm 1500 m³/h

RLTA 1
Großer Saal
Lm 12900 m³/h

RLTA 2 - Abluft
Sanitärraum
Lm 350 m³/h

Außen-/
Fortluft und
Abluft
1000/600
über Dach

Außen-,
Fortluft und
Küchenabluft
über Dach
AUL 500/500
FOL 500/500

Außen-
und Fortluft
über Dach
FOL 500/500
AUL 500/500
SD in senkrechte

Außenluft-
Nachströmung
in Entrauchungsfall
über BSK 700/400/375

Be- und Entlüftung der zentralen Batterieanlage
(über Dach)

Gastraum möglichst frei von Leitungen halten (Lüftungstrassen über Lager und Bar)

Außen-
und Fortluft
über Dach
AUL 500/500
AUL 500/500
SD in senkrechte

Entrauchung
mit Promat
F90
ABL 500/500

Standort zentraler
Batteriespeicher
(Abluftventilator)
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Foyerbereich vor den Kinoklub Toiletten frei von Leitungen halten
(Leitungsführung HLS im Treppenbereich???)
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mit Promat
F90

SD
500/200/1000

SD
500/200/1000

BSK
500/200/375

BSK
500/200/375

LW 3 fach/h

LW 3 fach/h

LW 3 fach/h

2x SD
500/500/1000

SD Ø 200/1000 SD Ø 200/1000 Sprung über Treppe

ABL
über ZUL
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2x SD 500/200/1000
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ABL 500/500
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WC Damen
KINO

UG 4.01

NF: 11,22 m2

RH: 2,700 m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: ja

WC Beh.
KINO

UG 4.03

NF: 5,85 m2

RH: 2,700 m

Klima: ja; nein

Mech. Be/Entlüft.: ja ; nein

Foyer
KINO

UG 4.05

NF: 42,34 m2

RH: KD UK 2,45m OK 2,69m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: nein

WC Herren
KINO

UG 4.06

NF: 15,37 m2

RH: KD UK 2,45m OK 2,69m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: ja

WC Herren 1
SAAL

UG 2.23

NF: 12,76 m2

RH: 2,900 m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: ja

Erschließung
KINO

UG 4.02

NF: 14,64 m2

RH: KD UK 2,45m OK 2,69m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: nein

Lager 1
KINO

UG 4.04

NF: 8,40 m2

RH: KD UK 2,45m OK 2,69m

Klima: ja; nein

Mech. Be/Entlüft.: ja ; nein

Foyer TH 3
KINO

UG 4.05.1

NF: 13,02 m2

RH: KD UK 2,45m OK 2,69m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: nein

Nebeneingang
KINO

UG 4.07

NF: 10,01 m2

RH: KD UK 2,45m OK 2,69m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: nein

Lüftungsschacht
TECHN.

UG 9.14

NF: 1,16 m2

RH: 2,700 m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: nein

Haustechnik
TECHN.

UG 9.01

NF: 16,10 m2

RH: 2,780 m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: nein

WC Herren
SAAL

UG 2.01

NF: 4,62 m2

RH: 2,780 m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: ja

Garderobe 1
SAAL

UG 2.02

NF: 6,53 m2

RH: 2,780 m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: ja

Garderobe 2
SAAL

UG 2.03

NF: 13,48 m2

RH: 2,780 m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: ja

Flur
SAAL

UG 2.05

NF: 23,53 m2

RH: 2,780 m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: nein

TH 4
ERSCHL

UG 1.10

NF: 14,33 m2

RH: 4,140 m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: nein

Flur Orchestergraben
SAAL

UG 2.09

NF: 7,29 m2

RH: 3,810 m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: nein

Orchestergraben
SAAL

UG 2.10

NF: 59,84 m2

RH: 2,460 m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: nein

Lager Orchestergraben
SAAL

UG 2.26

NF: 24,68 m2

RH: 2,200 m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: nein

Bewegungsraum
TANZ

UG 3.01

NF: 73,33 m2

RH: 2,680 m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: ja

Flur
TANZ

UG 3.08

NF: 12,03 m2

RH: 2,680 m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: nein

Tanz Saal 2
TANZ

UG 3.09

NF: 136,86 m2

RH: 3,810 m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: ja

Garderobe 1
TANZ

UG 3.02

NF: 7,49 m2

RH: 2,680 m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: ja

Foyer
TANZ

UG 3.05

NF: 13,90 m2

RH: 2,770 m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: ja

WC Herren
TANZ

UG 3.06

NF: 8,54 m2

RH: 2,770 m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: ja

Eingang
ERSCHL

UG 1.01

NF: 10,66 m2

RH: 4,020 m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: nein

TH 5
ERSCHL

UG 01.03

NF: 10,00 m2

RH: 2,720 m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: nein

ELT 1
TECHN.

UG 9.08

NF: 16,47 m2

RH: KD UK 4,07m OK 4,12m

Klima: ja; nein

Mech. Be/Entlüft.: ja ; nein

ELT 2
TECHN.

UG 9.09

NF: 7,56 m2

RH: KD UK 4,07m OK 4,12m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: nein

ELT 3
TECHN.

UG 9.10

NF: 7,97 m2

RH: KD UK 4,07m OK 4,12m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: nein

HAR
TECHN.

UG 9.12

NF: 35,63 m2

RH: 2,25 + KD UK 2,71m OK 3,03m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: nein

Lüftungszentrale
TECHN.

UG 9.02

NF: 79,80 m2

RH: KD UK 3,24m OK 3,35m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: nein

Werkstatt
TECHN.

UG 9.03

NF: 11,40 m2

RH: 2,850 m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: nein

Druckraum 1
TECHN.

UG 9.04

NF: 18,82 m2

RH: KD UK 2,99m OK 3,26m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: nein

Technik (opt. Lager)
TECHN.

UG 9.05

NF: 13,64 m2

RH: KD UK 2,90m OK 3,17m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: nein

Technik (opt. Lager)
TECHN.

UG 9.06

NF: 15,92 m2

RH: KD UK 2,90m OK 3,17m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: nein

Lager
SAAL

UG 2.14

NF: 10,41 m2

RH: KD UK 2,67m OK 2,85m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: nein
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Druckraum 2
TECHN.

UG 9.07

NF: 29,83 m2

RH: KD UK 2,54m OK 2,78m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: nein

Lager 1
SAAL

UG 2.11

NF: 11,56 m2

RH: KD UK 2,54m OK 2,75m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: nein

Erschließung
SAAL

UG 2.15

NF: 10,09 m2

RH: KD UK 2,54m OK 2,75m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: nein

Lager 3
SAAL

UG 2.13

NF: 14,85 m2

RH: KD UK 2,54m OK 2,75m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: nein

Lager 4
SAAL

UG 2.18

NF: 11,48 m2

RH: KD UK 3,05m OK 3,30m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: nein

Lager 5
SAAL

UG 2.16

NF: 13,56 m2

RH: KD UK 2,54m OK 2,75m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: nein

Lager 6
SAAL

UG 2.17

NF: 10,67 m2

RH: KD UK 2,54m OK 2,75m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: nein

Flur
ERSCHL

UG 1.04

NF: 17,05 m2

RH: 2,230 m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: nein

Flur
ERSCHL

UG 1.05

NF: 27,80 m2

RH: KD UK 2,80m OK 3,01m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: nein

Werkstatt
TECHN.

UG 9.11

NF: 20,16 m2

RH: KD UK 2,71m OK 3,03m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: nein

WC Damen 1
SAAL

UG 2.20

NF: 44,91 m2

RH: KD UK 2,87 OK 3,15

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: ja

Heizungszentrale
TECHN.

UG 9.13

NF: 25,33 m2

RH: KD UK 2,71m OK 3,03m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: nein

Gastraum 1
Kantine

UG 6.02

NF: 31,85 m2

RH: KD UK 2,91m OK 3,15m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: ja

Gastraum 2
Kantine

UG 6.03

NF: 53,93 m2

RH: KD UK 2,91m OK 3,15m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: ja

Lager
Kantine

UG 6.05

NF: 8,62 m2

RH: Kappendecke UK 2,91m OK 3,15m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: nein

Bar
Kantine

UG 6.06

NF: 22,45 m2

RH: Kappendecke UK 2,91m OK 3,15m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: ja

TH Neu 1
ERSCHL

UG 1.09

NF: 25,36 m2

RH: KD UK 3,19m OK 3,24m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: nein

Erschließung
ERSCHL

UG 1.08

NF: 28,34 m2

RH: KD UK 2,90m OK 3,15m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: nein

Erschließung
ERSCHL

UG 1.06

NF: 43,95 m2

RH: KD UK 3,06m OK 3,26m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: nein

WC Beh.
SAAL

UG 2.22

NF: 4,98 m2

RH: 3,090 m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: ja

Erschließung
ERSCHL

UG 1.07

NF: 17,53 m2

RH: KD UK 3,08m OK 3,34m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: nein

Lager
Gastro

UG 7.01

NF: 7,85 m2

RH: 2,700 m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: nein

Erschließung
Gastro

UG 7.08

NF: 1,73 m2

RH: KD UK 3,12m OK 3,34m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: nein

Lager
Gastro

UG 7.03

NF: 10,85 m2

RH: 2,780 m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: ja

Erschließung
Gastro

UG 7.02

NF: 30,95 m2

RH: KD UK 3,10m OK 3,32m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: nein

WC Perso
Gastro

UG 7.06

NF: 1,74 m2

RH: KD UK 3,10m Ok 3,32m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: nein

Lager
Gastro

UG 7.05

NF: 2,98 m2

RH: KD UK 3,20m OK 3,34m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: nein

Kühlzelle
Gastro

UG 7.07

NF: 5,57 m2

RH: 3,090 m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: nein

Vorbereitungsküche
Gastro

UG 7.09

NF: 10,94 m2

RH KD UK 3,11m OK 3,36m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: ja

Spülküche
Gastro

UG 7.10

NF: 8,37 m2

RH: KD UK 3,03m OK 3,28m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: ja

WC Herren Vorraum
SAAL

UG 2.24

NF: 12,03 m2

RH: 2,900 m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: ja

WC Herren
SAAL

UG 2.25

NF: 11,29 m2

RH: 3,070 m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: ja

WC Herren
Gastro

UG 7.13

NF: 10,29 m2

RH: 3,220 m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: ja

Erschließung
Gastro

UG 7.17

NF: 23,78 m2

RH: KD UK 3,77m OK ?m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: nein

Getränkelager
Gastro

UG 7.18

NF: 24,83 m2

RH: KD UK 2,49m OK 2,71m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: ja

WC Damen
TANZ

UG 3.07

NF: 9,14 m2

RH: 2,770 m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: ja

Garderobe Saal
SAAL

UG 2.21

NF: 35,55 m2

RH: 2,94 + KD UK 2,71m OK 3,03m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: ja

WC Damen
Gastro

UG 7.14

NF: 7,42 m2

RH: 3,220 m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: ja

Lager
Gastro

UG 7.16

NF: 8,14 m2

RH: 3,220 m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: ja

Kühlzelle
Gastro

UG 7.11

NF: 6,29 m2

RH: KD UK 3,09m Ok 3,36m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: nein

Lager
TANZ

UG 3.10

NF: 3,06 m2

RH: 2,210 m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: nein
Eingang

ERSCHL

UG 1.02

NF: 3,47 m2

RH: 4,020 m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: nein

Garderobe 3
SAAL

UG 2.04

NF: 6,52 m2

RH: 2,780 m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: ja

Lager 2
SAAL

UG 2.12

NF: 4,44 m2

RH: KD UK 2,54m OK 2,78m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: nein

Garderobe 2
TANZ

UG 3.03

NF: 7,09 m2

RH: 2,680 m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: ja

Duschen
TANZ

UG 3.04

NF: 8,33 m2

RH: 2,680 m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: ja

PuMi
Gastro

UG 7.15

NF: 2,82 m2

RH: KD UK 2,41m OK 2,68m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: ja

Lüfterzentrale
Kantine

UG 6.01

NF: 3,10 m2

RH: KD UK 2,91m OK 3,15m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: ja

WC unisex
Kantine

UG 6.04

NF: 8,72 m2

RH: KD UK 2,91m OK 3,15m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: ja

Gastraum 2 Vorraum
Kantine

UG 6.03.1

NF: 107,83 m2

RH: KD UK 3,17m OK 3,27m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: ja

DU/Umkl/Perso
Gastro

UG 7.04

NF: 5,43 m2

RH: 2,780 m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: ja

Bühne
SAAL

UG 2.06

NF: 2,50 m2

RH: 2,700 m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: nein

Bühne
SAAL

UG 2.07

NF: 2,85 m2

RH: 2,700 m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: nein

Bühne
SAAL

EG 02.08

NF: 2,85 m2

RH: 2,700 m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: nein

Erschließung TH 1
Gastro

UG 7.17.1

NF: 5,10 m2

RH: 3,770 m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: nein

Erschließung TH 2
Gastro

UG 7.02.1

NF: 2,56 m2

RH: 3,090 m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: nein

Treppe TH 4
ERSCHL

UG 1.10.1

NF: 10,35 m2

RH: 4,140 m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: nein

Treppe TH 5
ERSCHL

UG 01.03.1

NF: 6,87 m2

RH: 2,900 m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: nein

Treppe TH Neu 1
ERSCHL

UG 1.09.1

NF: 10,19 m2

RH: 2,700 m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: nein
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AecbDbCableTray (AecbElecBase80)

AecbDbCableTray (AecbElecBase80)

AecbDbCableTray (AecbElecBase80)

AecbDbCableTray (AecbElecBase80) AecbDbCableTray (AecbElecBase80) AecbDbCableTray (AecbElecBase80)

AecbDbCableTray (AecbElecBase80)

AecbDbCableTray (AecbElecBase80)

Zählerhauptverteiler (ZHV)
Zähler:
1. Tanzsaal
2. Restaurant (Wandlerzähler)
3. Kinoclub
4. Unartig
5. Allgemein (Haustechnik, Erschließung und Keller)
6. Radio F.R.E.I.
7. Großer Saal
8. Lüftungszentrale

AecbDbCableTray (AecbElecBase80)

AecbDbCableTray (AecbElecBase80)

AecbDbCableTray (AecbElecBase80)

AecbDbCableTray (AecbElecBase80)
AecbDbCableTrayFitting (AecbElecBase80)

AecbDbCableTray (AecbElecBase80)

AecbDbCableTrayFitting (AecbElecBase80)
AecbDbCableTray (AecbElecBase80)

AecbDbCableTray (AecbElecBase80)

AecbDbCableTray (AecbElecBase80)

AecbDbCableTray (AecbElecBase80)
AecbDbCableTrayFitting (AecbElecBase80)

AecbDbCableTray (AecbElecBase80)

AecbDbCableTrayFitting (AecbElecBase80)

AecbDbCableTrayFitting (AecbElecBase80)AecbDbCableTray (AecbElecBase80)

AecbDbCableTray (AecbElecBase80)

AecbDbCableTrayFitting (AecbElecBase80)

AecbDbCableTray (AecbElecBase80)

AecbDbCableTray (AecbElecBase80)

AecbDbCableTray (AecbElecBase80)

AecbDbCableTray (AecbElecBase80)

AecbDbCableTray (AecbElecBase80)

AecbDbCableTray (AecbElecBase80)

AecbDbCableTrayFitting (AecbElecBase80)AecbDbCableTray (AecbElecBase80)

AecbDbCableTray (AecbElecBase80)

AecbDbCableTray (AecbElecBase80)AecbDbCableTray (AecbElecBase80)AecbDbCableTray (AecbElecBase80)AecbDbCableTray (AecbElecBase80)AecbDbCableTray (AecbElecBase80)

AecbDbCableTray (AecbElecBase80)

AecbDbCableTray (AecbElecBase80)

AecbDbCableTray (AecbElecBase80)

Gebäudeeinführung
3x 2 Doppeldichtpackungen übereinander Ø 15 cm
mit Leerrohr ca. 5 m im Außenbereich

AecbDbCableTray (AecbElecBase80)

AecbDbCableTray (AecbElecBase80)

AecbDbCableTray (AecbElecBase80)

AecbDbCableTray (AecbElecBase80)

AecbDbCableTray (AecbElecBase80)

AecbDbCableTrayFitting (AecbElecBase80)

AecbDbCableTray (AecbElecBase80) AecbDbCableTrayFitting (AecbElecBase80)

AecbDbCableTrayFitting (AecbElecBase80)
AecbDbCableTray (AecbElecBase80)

AecbDbCableTrayFitting (AecbElecBase80)

AecbDbCableTrayFitting (AecbElecBase80)
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AecbDbCableTray (AecbElecBase80)

AecbDbCableTrayFitting (AecbElecBase80)

AecbDbCableTray (AecbElecBase80)

AecbDbCableTrayFitting (AecbElecBase80)

AecbDbCableTrayFitting (AecbElecBase80)

AecbDbCableTray (AecbElecBase80)

AecbDbCableTray (AecbElecBase80)

AecbDbCableTray (AecbElecBase80)

AecbDbCableTray (AecbElecBase80)

AecbDbCableTray (AecbElecBase80)
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AecbDbCableTray (AecbElecBase80) AecbDbCableTray (AecbElecBase80) AecbDbCableTray (AecbElecBase80) AecbDbCableTray (AecbElecBase80)

AecbDbCableTray (AecbElecBase80)

AecbDbCableTray (AecbElecBase80)

AecbDbCableTray (AecbElecBase80)

AecbDbCableTray (AecbElecBase80)

AecbDbCableTray (AecbElecBase80)

AecbDbCableTray (AecbElecBase80)

AecbDbCableTray (AecbElecBase80)

Küche
Gastro

UG 7.12

NF: 35,35 m2

RH: KD UK 3,09m OK 3,36m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: ja
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ACHTUNG WD
Schräge unter
Treppe

RH: KD UK 2,16m OK 2,33m

RH: 2,16m

RH: 2,30m

RH: KD UK 2,90m OK 3,10m

Bogen UK 1,92m OK 2,10m

Stahlunterzug 4x 12 UK 2,33 üOKFF

Bo
ge
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U

K
 1

,9
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87

m
 ü

O
K

FF

Höhe KD
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Achtung
Unterzug
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Achtung
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DUPLEX 3500 Multi Eco / 31/0

RLTA 6
Tanz Saal
2 und 3
Lm 3420 m³/h

RLTA 5
Sanitärraum
Lm 3100 m³/h

RLTA 4
Küche
Lm 3200 m³/h
ABL 500/500
Promat F90

Abluftventilator
Küche
Lm 5000 m³/h
Standort Dach

RLTA 3
Cafe
Lm 1500 m³/h

RLTA 1
Großer Saal
Lm 12900 m³/h

RLTA 2 - Abluft
Sanitärraum
Lm 350 m³/h

Außen-/
Fortluft und
Abluft
1000/600
über Dach

Außen-,
Fortluft und
Küchenabluft
über Dach
AUL 500/500
FOL 500/500

Außen-
und Fortluft
über Dach
FOL 500/500
AUL 500/500
SD in senkrechte

Außenluft-
Nachströmung
in Entrauchungsfall
über BSK 700/400/375

Be- und Entlüftung der zentralen Batterieanlage
(über Dach)

Gastraum möglichst frei von Leitungen halten (Lüftungstrassen über Lager und Bar)

Außen-
und Fortluft
über Dach
AUL 500/500
AUL 500/500
SD in senkrechte

Entrauchung
mit Promat
F90
ABL 500/500

Standort zentraler
Batteriespeicher
(Abluftventilator)

ZU
L 

80
0/

20
0

ZUL 500/200

A
B

L 
50

0/
20

0

ZUL 500/200

A
B

L 
50

0/
50

0

ABL 400/200

ZU
L 

50
0/

50
0

FO
L 

K
Ü

 5
00

/5
00

FO
L 

K
Ü

 5
00

/5
00

Foyerbereich vor den Kinoklub Toiletten frei von Leitungen halten
(Leitungsführung HLS im Treppenbereich???)

ABL 1000/600

ZU
L 

10
00

/6
00

-
50

BSK
Ø 200/375

A
B

L 
80

0/
20

0

ABL DN 160

ABL
DN 125
ABL DN 100

ABL DN 160
ABL DN 125

A
B

L 
D

N
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00

ZU
L 

30
0/

20
0

A
B

L 
40

0/
20

0

ZU
L 

40
0/

20
0

AUL 400/400

2x BSK
500/500/375

2x BSK
800/200/375

-
150

-
150

SD 200/100/1000

SD 200/100/1000

ABL 200/100

ZUL 200/100

60
60

60
60

60
60

60
60

EK
503/503/575

2600
2600

60
60

60
60

120
120

60
60

60
60

DK 300/200

DK 300/200

ZU
L 

80
0/

20
0

220
220

LW 5 fach/h

Gitter
625/125

Gitter
325/125

Gitter
325/125

LW 1 fach/h A
B

L 
20

0/
10

0

ZU
L 

20
0/

10
0

ZU
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D
N

 1
00

ABL
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ABL
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ZUL
DN 100

A
B

L 
D

N
 1

00

ZU
L 

80
0/

20
0

A
B

L 
30

0/
20

0

1500
1500

ABL 500/500

ZUL 500/500

ABL 500/500

ABL 500/500

2x BSK
500/500/375

SD
500/500/1000

ZUL 400/200

50
50

840
840

180
180

A
B

L
D

N
 1

60
A

B
L

D
N

 1
25

A
B

L
D

N
 1

00

ABL
DN 160

ABL
DN 125

ABL
DN 100

ABL
DN 200

A
B

L
D

N
 1

60

180
180

SD
500/200/1000

BSK
500/200/375

SD 400/400/1000

Entrauchung
mit Promat
F90

SD
500/200/1000

BSK
500/200/375

BSK
500/200/375

LW 3 fach/h

LW 3 fach/h

LW 3 fach/h

2x SD
500/500/1000

SD Ø 200/1000 SD Ø 200/1000 Sprung über Treppe

ABL
über ZUL

A
B

L 
30

0/
20

0

SD
400/400/1000

2x SD 500/200/1000
BSK
400/200/375

ABL 500/500

ZUL
500/500

ZU
L

80
0/

20
0

Schallleistungspegel LwA (dB)

Frequenz (Hz) 500  RLTA nach
   dB(A)  Schalldämpfer
AUL   60  40
FOL   86  66

Schallleistungspegel LwA (dB)
Frequenz (Hz) 500  RLTA nach
   dB(A)  Schalldämpfer
AUL   47  47
FOL   37  37

Schallleistungspegel LwA (dB)

Frequenz (Hz) 500  RLTA nach
   dB(A)  Schalldämpfer
AUL   60  40
FOL   86  66

Au

Zu

Ab

Fo

DUPLEX 3500 Multi Eco / 31/0

Schallleistungspegel LwA (dB)

Frequenz (Hz) 500  RLTA nach
   dB(A)  Schalldämpfer
AUL   60  40
FOL   86  66

RW 5
DN 150

RW 6
DN 150

RW 1
DN 100

RW 2
DN 100

RW 3
DN 100

RW 4
DN 100

RW 7
DN 100

RW 8
DN 100

BA

S2

S5

S6
F

194,87

195,82

194,63

194,65

194,63

194,28

195,10

R 07022
D 197,16
E 194,81
E 195,44
A 194,81

Stz 200 24,6 m Stz 200 27,2 m

Stz 150 Stz 16,0 m

Stz 500 Stz 17,12 m

SW1

Option:
Druckleitung über
dezentrale Hebeanlage

S
W

G
 D

N
 1

00
 / 

1:
10

0
S

W
G

 D
N

 1
00

 / 
1:

10
0

SWG DN 100 / 1:100

S
W

G
 D

N
 1

00
 / 

1:
10

0

SWG DN 100 / 1:100

S
W

G
 D

N
 1

50
 / 

1:
10

0

RÖ

RÖ

P

F

Probenahme-
schacht

SWG DN 100 / 1:100

Fettabscheider

SWF DN 100 / 1:100

SWG DN 100 / 1:100

RÖ

RÖ

SWG DN 100 / 1:100

SWG DN 100 / 1:100

SW5

SW3

SWG DN 100 / 1:100

SW 1
DN 100

SW 2
DN 100

SW 3
DN 70

SW 4
DN 70

SW 5
DN 100

SW 6
DN 70

SW 7
DN 70

SW 9
DN 100

SW 11
DN 100

SW 14
DN70/100

SWF
DN 100

SW 13
DN 100

SW 12
DN 100

R 07022
D 197,16
E 194,81
E 195,44
A 194,81

Stz 150 Stz 16,0 m

Stz 200 24,6 m

Bestands-
schacht

Stz 200 27,2 m

SW 8
DN 100

SW 10
DN 100

SW über der Rückstauebene

SW über der Rückstauebene
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SW4

D 197,12
RS 195,00

D 196,90

D 197,30
RS 194,00

D 197,32
RS 194,90

D 196,90
RS 193,78D 196,90

RS 196,00

SW 13.1
DN 80

000
m3 FIL

000
m3

SW 11.1
DN 100

TW 02
DN 25

TW 03
DN 20

TW 05
DN 20

TW 01
DN 12

TW 04
DN 12

TW DN 32

TW DN 32

TW DN 12

TW
 D

N
 1

5
TW

 D
N

 1
5

TW
 D

N
 2

5

TW DN 12

TW
 D

N
 1

2

TW DN 25 TW DN 25

TW DN 32

TW
 D

N
 1

2

TW DN 25 TW DN 25

TW
 D

N
 1

2

TW DN 20

TW
 D

N
 1

2

TW DN 12

TW
 D

N
 2

0
TW

 D
N

 2
0

TW DN 20 TW DN 20

TW DN 20

TW DN 12 TW D
N

 2
0

TW
 D

N
 2

0

TW DN 12

TW
 D

N
 1

5

TW
 D

N
 1

5

TW
 D

N
 1

5

TW DN 20

TW DN 20

TW
 D

N
 2

0

TW
 D

N
 1

2

TW DN 32

TW
 D

N
 2

0

TW DN 20

TW DN 25

TW
 D

N
 2

0
TW

 D
N

 2
0

TW D
N

 2
0

TW D
N

 2
0

TW D
N

 1
2

TW
DN 12

TW
DN 12TW

DN 12

Fernwärme
HA-Station
QH ca. 550 kW

Deckenstrahlplatten
Heizung 800 breit

DN 50

HK DN 25

HK
DN 25

RLTA DN 25

HK DN 40

HK DN 25

DN 25

 DN 25

HK DN 50

 DN 50

 DN 50

DN 25

 DN 25

WC Damen
KINO

UG 4.01

NF: 11,22 m2

RH: 2,700 m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: ja

WC Beh.
KINO

UG 4.03

NF: 5,85 m2

RH: 2,700 m

Klima: ja; nein

Mech. Be/Entlüft.: ja ; nein

Foyer
KINO

UG 4.05

NF: 42,34 m2

RH: KD UK 2,45m OK 2,69m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: nein

WC Herren
KINO

UG 4.06

NF: 15,37 m2

RH: KD UK 2,45m OK 2,69m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: ja

WC Herren 1
SAAL

UG 2.23

NF: 12,76 m2

RH: 2,900 m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: ja

Erschließung
KINO

UG 4.02

NF: 14,64 m2

RH: KD UK 2,45m OK 2,69m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: nein

Lager 1
KINO

UG 4.04

NF: 8,40 m2

RH: KD UK 2,45m OK 2,69m

Klima: ja; nein

Mech. Be/Entlüft.: ja ; nein

Foyer TH 3
KINO

UG 4.05.1

NF: 13,02 m2

RH: KD UK 2,45m OK 2,69m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: nein

Nebeneingang
KINO

UG 4.07

NF: 10,01 m2

RH: KD UK 2,45m OK 2,69m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: nein

Lüftungsschacht
TECHN.

UG 9.14

NF: 1,16 m2

RH: 2,700 m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: nein

Haustechnik
TECHN.

UG 9.01

NF: 16,10 m2

RH: 2,780 m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: nein

WC Herren
SAAL

UG 2.01

NF: 4,62 m2

RH: 2,780 m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: ja

Garderobe 1
SAAL

UG 2.02

NF: 6,53 m2

RH: 2,780 m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: ja

Garderobe 2
SAAL

UG 2.03

NF: 13,48 m2

RH: 2,780 m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: ja

Flur
SAAL

UG 2.05

NF: 23,53 m2

RH: 2,780 m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: nein

TH 4
ERSCHL

UG 1.10

NF: 14,33 m2

RH: 4,140 m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: nein

Flur Orchestergraben
SAAL

UG 2.09

NF: 7,29 m2

RH: 3,810 m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: nein

Orchestergraben
SAAL

UG 2.10

NF: 59,84 m2

RH: 2,460 m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: nein

Lager Orchestergraben
SAAL

UG 2.26

NF: 24,68 m2

RH: 2,200 m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: nein

Bewegungsraum
TANZ

UG 3.01

NF: 73,33 m2

RH: 2,680 m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: ja

Flur
TANZ

UG 3.08

NF: 12,03 m2

RH: 2,680 m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: nein

Tanz Saal 2
TANZ

UG 3.09

NF: 136,86 m2

RH: 3,810 m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: ja

Garderobe 1
TANZ

UG 3.02

NF: 7,49 m2

RH: 2,680 m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: ja

Foyer
TANZ

UG 3.05

NF: 13,90 m2

RH: 2,770 m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: ja

WC Herren
TANZ

UG 3.06

NF: 8,46 m2

RH: 2,770 m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: ja

Eingang
ERSCHL

UG 1.01

NF: 10,66 m2

RH: 4,020 m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: nein

TH 5
ERSCHL

UG 01.03

NF: 10,00 m2

RH: 2,720 m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: nein

ELT 1
TECHN.

UG 9.08

NF: 16,47 m2

RH: KD UK 4,07m OK 4,12m

Klima: ja; nein

Mech. Be/Entlüft.: ja ; nein

ELT 2
TECHN.

UG 9.09

NF: 7,56 m2

RH: KD UK 4,07m OK 4,12m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: nein

ELT 3
TECHN.

UG 9.10

NF: 7,97 m2

RH: KD UK 4,07m OK 4,12m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: nein

HAR
TECHN.

UG 9.12

NF: 35,63 m2

RH: 2,25 + KD UK 2,71m OK 3,03m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: nein

Lüftungszentrale
TECHN.

UG 9.02

NF: 79,80 m2

RH: KD UK 3,24m OK 3,35m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: nein

Werkstatt
TECHN.

UG 9.03

NF: 11,40 m2

RH: 2,850 m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: nein

Druckraum 1
TECHN.

UG 9.04

NF: 18,82 m2

RH: KD UK 2,99m OK 3,26m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: nein

Technik (opt. Lager)
TECHN.

UG 9.05

NF: 13,64 m2

RH: KD UK 2,90m OK 3,17m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: nein

Technik (opt. Lager)
TECHN.

UG 9.06

NF: 15,92 m2

RH: KD UK 2,90m OK 3,17m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: nein

Lager
SAAL

UG 2.14

NF: 10,41 m2

RH: KD UK 2,67m OK 2,85m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: nein
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Druckraum 2
TECHN.

UG 9.07

NF: 29,83 m2

RH: KD UK 2,54m OK 2,78m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: nein

Lager 1
SAAL

UG 2.11

NF: 11,56 m2

RH: KD UK 2,54m OK 2,75m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: nein

Erschließung
SAAL

UG 2.15

NF: 10,09 m2

RH: KD UK 2,54m OK 2,75m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: nein

Lager 3
SAAL

UG 2.13

NF: 14,85 m2

RH: KD UK 2,54m OK 2,75m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: nein

Lager 4
SAAL

UG 2.18

NF: 11,48 m2

RH: KD UK 3,05m OK 3,30m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: nein

Lager 5
SAAL

UG 2.16

NF: 13,56 m2

RH: KD UK 2,54m OK 2,75m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: nein

Lager 6
SAAL

UG 2.17

NF: 10,67 m2

RH: KD UK 2,54m OK 2,75m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: nein

Flur
ERSCHL

UG 1.04

NF: 17,05 m2

RH: 2,230 m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: nein

Flur
ERSCHL

UG 1.05

NF: 27,80 m2

RH: KD UK 2,80m OK 3,01m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: nein

Werkstatt
TECHN.

UG 9.11

NF: 20,16 m2

RH: KD UK 2,71m OK 3,03m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: nein

WC Damen 1
SAAL

UG 2.20

NF: 44,91 m2

RH: KD UK 2,87 OK 3,15

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: ja

Heizungszentrale
TECHN.

UG 9.13

NF: 25,33 m2

RH: KD UK 2,71m OK 3,03m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: nein

Gastraum 1
Kantine

UG 6.02

NF: 31,85 m2

RH: KD UK 2,91m OK 3,15m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: ja

Gastraum 2
Kantine

UG 6.03

NF: 53,93 m2

RH: KD UK 2,91m OK 3,15m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: ja

Lager
Kantine

UG 6.05

NF: 8,62 m2

RH: Kappendecke UK 2,91m OK 3,15m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: nein

Bar
Kantine

UG 6.06

NF: 22,45 m2

RH: Kappendecke UK 2,91m OK 3,15m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: ja

TH Neu 1
ERSCHL

UG 1.09

NF: 25,36 m2

RH: KD UK 3,19m OK 3,24m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: nein

Erschließung
ERSCHL

UG 1.08

NF: 28,34 m2

RH: KD UK 2,90m OK 3,15m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: nein

Erschließung
ERSCHL

UG 1.06

NF: 43,95 m2

RH: KD UK 3,06m OK 3,26m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: nein

WC Beh.
SAAL

UG 2.22

NF: 4,98 m2

RH: 3,090 m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: ja

Erschließung
ERSCHL

UG 1.07

NF: 17,53 m2

RH: KD UK 3,08m OK 3,34m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: nein

Lager
Gastro

UG 7.01

NF: 7,85 m2

RH: 2,700 m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: nein

Erschließung
Gastro

UG 7.08

NF: 1,73 m2

RH: KD UK 3,12m OK 3,34m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: nein

Lager
Gastro

UG 7.03

NF: 10,85 m2

RH: 2,780 m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: ja

Erschließung
Gastro

UG 7.02

NF: 30,95 m2

RH: KD UK 3,10m OK 3,32m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: nein

WC Perso
Gastro

UG 7.06

NF: 1,74 m2

RH: KD UK 3,10m Ok 3,32m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: nein

Lager
Gastro

UG 7.05

NF: 2,98 m2

RH: KD UK 3,20m OK 3,34m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: nein

Kühlzelle
Gastro

UG 7.07

NF: 5,57 m2

RH: 3,090 m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: nein

Vorbereitungsküche
Gastro

UG 7.09

NF: 10,94 m2

RH KD UK 3,11m OK 3,36m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: ja

Spülküche
Gastro

UG 7.10

NF: 8,37 m2

RH: KD UK 3,03m OK 3,28m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: ja

WC Herren Vorraum
SAAL

UG 2.24

NF: 12,03 m2

RH: 2,900 m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: ja

WC Herren
SAAL

UG 2.25

NF: 11,29 m2

RH: 3,070 m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: ja

WC Herren
Gastro

UG 7.13

NF: 10,29 m2

RH: 3,220 m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: ja

Erschließung
Gastro

UG 7.17

NF: 23,78 m2

RH: KD UK 3,77m OK ?m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: nein

Getränkelager
Gastro

UG 7.18

NF: 24,83 m2

RH: KD UK 2,49m OK 2,71m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: ja

WC Damen
TANZ

UG 3.07

NF: 9,14 m2

RH: 2,770 m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: ja

Garderobe Saal
SAAL

UG 2.21

NF: 35,55 m2

RH: 2,94 + KD UK 2,71m OK 3,03m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: ja

WC Damen
Gastro

UG 7.14

NF: 7,42 m2

RH: 3,220 m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: ja

Lager
Gastro

UG 7.16

NF: 8,14 m2

RH: 3,220 m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: ja

Kühlzelle
Gastro

UG 7.11

NF: 6,29 m2

RH: KD UK 3,09m Ok 3,36m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: nein

Lager
TANZ

UG 3.10

NF: 3,06 m2

RH: 2,210 m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: nein
Eingang

ERSCHL

UG 1.02

NF: 3,47 m2

RH: 4,020 m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: nein

Garderobe 3
SAAL

UG 2.04

NF: 6,52 m2

RH: 2,780 m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: ja

Lager 2
SAAL

UG 2.12

NF: 4,44 m2

RH: KD UK 2,54m OK 2,78m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: nein

Garderobe 2
TANZ

UG 3.03

NF: 7,09 m2

RH: 2,680 m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: ja

Duschen
TANZ

UG 3.04

NF: 8,33 m2

RH: 2,680 m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: ja

PuMi
Gastro

UG 7.15

NF: 2,82 m2

RH: KD UK 2,41m OK 2,68m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: ja

Lüfterzentrale
Kantine

UG 6.01

NF: 3,10 m2

RH: KD UK 2,91m OK 3,15m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: ja

WC unisex
Kantine

UG 6.04

NF: 8,72 m2

RH: KD UK 2,91m OK 3,15m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: ja

Gastraum 2 Vorraum
Kantine

UG 6.03.1

NF: 107,83 m2

RH: KD UK 3,17m OK 3,27m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: ja

DU/Umkl/Perso
Gastro

UG 7.04

NF: 5,43 m2

RH: 2,780 m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: ja

Bühne
SAAL

UG 2.06

NF: 2,50 m2

RH: 2,700 m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: nein

Bühne
SAAL

UG 2.07

NF: 2,85 m2

RH: 2,700 m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: nein

Bühne
SAAL

EG 02.08

NF: 2,85 m2

RH: 2,700 m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: nein

Erschließung TH 1
Gastro

UG 7.17.1

NF: 5,10 m2

RH: 3,770 m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: nein

Erschließung TH 2
Gastro

UG 7.02.1

NF: 2,56 m2

RH: 3,090 m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: nein

Treppe TH 4
ERSCHL

UG 1.10.1

NF: 10,35 m2

RH: 4,140 m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: nein

Treppe TH 5
ERSCHL

UG 01.03.1

NF: 6,87 m2

RH: 2,900 m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: nein

Treppe TH Neu 1
ERSCHL

UG 1.09.1

NF: 10,19 m2

RH: 2,700 m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: nein
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Küche
Gastro

UG 7.12

NF: 35,35 m2

RH: KD UK 3,09m OK 3,36m

Klima: nein

Mech. Be/Entlüft.: ja
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Ebene U1 (Untergeschoss)
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EBENE U1 (UNTERGESCHOSS)

Frei

BGGA

Maß

HSGA

Frei

Maß

"U.1" "U.1"

"U.1"

Frei

Maß

Frei

Maß

"U.2"

Erhalt Bestand

"U.3"

"U.4"

"U.5"

"U.6"

"U.7"

T2 T2

T2
T2

M 1:50
T2-T2 Treppenhaus neu

M 1:50
T1-T1 Treppenhaus neu

"U.12"

cc

C

Lage/Größe WD anzupassen!
Auflagerbereiche erf.!

M 1:50

WC Damen

Foyer

WC Herren

WC Herren 1

Erschließung

Lager 1

Foyer TH 3

Nebeneingang

Garderobe 1 Garderobe 2

Flur

TH 4

Orchestergraben

Lager Orchestergraben

Flur

Tanz Saal 2

Eingang

TH 5

ELT 1 ELT 2 ELT 3

HAR

Lüftungszentrale

Werkstatt

Druckraum 1
Technik (opt. Lager)

Technik (opt. Lager)

Lager

Er
sc

hl
ie

ßu
ng

 L
ag

er

Druckraum 2

Lager 1

Erschließung

Lager 3 Lager 4

Lager 5
Lager 6

Flur

Flur

Werkstatt
WC Damen 1

Heizungszentrale

Gastraum 1 Gastraum 2

Lager

Bar

TH 1
NEU

Erschließung

Er
sc

hl
ie

ßu
ng

WC Beh.

Erschließung

Lager

Erschließung

Lager
Erschließung

Lager

Kühlzelle

Vorbereitungsküche

Spülküche

WC Herren
Vorraum

WC Herren

WC Herren

WC Damen

Garderobe Saal

WC Damen

Kühlzelle

Lager

Eingang

Garderobe 3

Lager 2

PuMi

Lüfterzentrale

WC unisex

Gastraum 2 Vorraum

DU/Umkl/Perso
TH 2

Treppe TH 4

Treppe TH 5

Treppe TH Neu 1

WC Perso

Küche

Haustechnik
WC Herren

Bewegungsraum

Garderobe 1

Foyer

WC Herren

Garderobe 2

Duschen

"U.1"

"U.1"

"U.2"

"U.1"

"U.2"

"U.2"

"U.1"

"U.1"

"U.11"

Tanz Saal 2
1 1

Frei

Maß

DD Bühnentechnik vorh.DD Bühnentechnik
vorh.

DD Bühnentechnik
vorh.

2

M 1:50
2-2

N1

N1

GetränkelagerTH 1

WD-1    neue WD
M 1:50

"BP.1"

"BP.1" BP Aufzug neu

"WD-1"
"WD-1"

"WD-1"

"WD-1"

M 1:50
C-C

Frei

Maß

T3T3

M 1:50
T1-T1 Treppenhaus neu

M 1:50
4-4

44

w
ie

2

"R-5"

"R-5" "R-5"

Bewegungsraum

TH 1
NEU

TH 1
NEU

TH 1
NEU

M 1:50
3-3

"WD-1"

"MW-1" Maueranschlüsse

Frei Maß

1-1 Decke Bewegungsraum

Tanzsaal 1

BGGA

Aufzug 2 neu

Aufzug 1 neu

Aufzug 3 neu

"R-5"

N1

N1

N1

55

M 1:50

M 1:50
6-6

6

M 1:50

"U.2a"

"U.2a"

"U.2a"

"U.2a"

"U.2a" "U.2a"

"U.2a" "U.2a"

"WD-1"

19
46

/4
8

Frei Maß

5-5 Aufzug 1 neu

wie
"BP.1"

"R-5"

"R-5"

"R-5"

FreiMaß

Frei

Maß

7 7
Frei

Maß

"BP.1"

7-7 Aufzug 2 neu

M 1:50
D-D

Frei

Maß

D D

Frei Maß

Frei Maß
Frei Maß

Frei Maß

"WD-1"

N1

"U.17"

N1

N2

8

M 1:50
E-E

N2

M 1:50
F-F

M 1:25 M 1:25
"U.3" Unterzug neu lw=1.905 "U.4" Unterzug neu lw=1.555

M 1:25
"U.5" Unterzug neu lw=1.675

M 1:25
"U.7" Unterzug neu lw=1.675

d
d

e
e

d-d e-e

M 1:25 M 1:25

M 1:25
"U.1" Auflagertaschen UZ

"U.2" Bühnenboden Erhalt / UZ neu

M 1:25
"U.11" Decke Bewegungsraum Bestand / UZ neu

"U.2a"
"U.12" Unterzug/Rahmen neu lw=3.4m

M 1:25
"U.17" Unterzug neu für Auflager NP260

F90
M 1:25
8-8

M 1:25
9-9
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Schlachthofstraße 82, 99085 Erfurt

Klostergang 4, 99084 Erfurt

Umbau und Sanierung Schauspielhaus
Erfurt

EBENE U1 (UNTERGESCHOSS)
POSITIONSPLAN

U1

Genossenschaft KulturQuartier Schauspielhaus eG

cr
ea

te
d 

by
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ren
 !

kein WD durch
Stahlträger zulässig!!

kein WD unter Pfeiler E0
(hohe Lasten!!)
-> WD schieben!

kein WD unter Pfeiler E0
(hohe Lasten!!)
-> WD schieben!

2.Ebene Kellergeschoss

2.Ebene Kellergeschoss

2.Ebene
Kellergeschoss

Lage WD anzupassen
(Stege > 24cm!)

Lage WD anzupassen
(Stege > 24cm!)

CELage WD
anzupassen!

Ac
ht

un
g

Au
fla

ge
r

N
P2

60

Lage WD anzupassen
(Stege > 24cm!)

"WD-1"

Lage WD anzupassen
(WD nicht im
Auflagerbereich Sturz!)

keine Öffnungen
unter Pfeiler E0!
(hohe Lasten!!)
-> WD +Tür schieben!
(Achse B/4-5 analog)

3
3

Lage/Abmessungen WD anzupassen
(Stege > 24cm!)

genaue Lage Aufzug 3
noch abzustimmen

Lage WD anzupassen!

"WD-1"
Lage WD anzupassen
(Auflager Sturz erf.!)

F
F
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Phase  Maßstab

Umbau und Sanierung Schauspielhaus Erfurt

herrschmidt architekten PartG mbB
Schlachthofstraße 82
99085 Erfurt

KQ
1:75, 1:20, 1:2,52

 LP5The Box V2

 FACHPLANUNG

 GRUNDSTÜCK Klostergang 4 99084 Erfurt

Ausführungsplanung

 FACHPLANUNG

 FACHPLANUNG

Datum geprüft:   Unterschrift/Stempel

erstellt:  11.07.23
Blattgröße A2

Genossenschaft KulturQuartier
Schauspielhaus eG

±0,00 = 000,00m über NHN
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5

83
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4,84

Fallrohr A
ttikaablauf,

D
N

 70,
Freispiegelström

ung

Ikea Hällviken
Einbauspüle

1 1/2 Becken/Abtr

Kühl-
schrank

Kühl-
schrank

Geschirrspüler

Koch-
feld

Ofen

B
B

B B

A A

24765808080808080804580808080808080835724

4,31

1,21

14

Ikea Hällviken
Einbauspüle

1 1/2 Becken/Abtr

Vollauszug
MüllGeschirrspüler

Kochfeld
Backofen

Kühl-
schrank

Kühl-
schrank Vollauszug Vollauszug

Strangentlüftung WC ?
Securantenplanung

Durchführung
Elektro

Leerrohr DN 70

Strangentlüftung WC 1.OG
LAGE PRÜFEN !

20

4,31

1,21

Ikea Hällviken
Einbauspüle

1 1/2 Becken/Abtr

Vollauszug
MüllGeschirrspüler

Kochfeld
Backofen

Kühl-
schrank

Kühl-
schrank Vollauszug Vollauszug

Durchführung
Elektro

Leerrohr DN 70

Strangentlüftung WC 1.OG
LAGE PRÜFEN !

Gefälle 1,5%

Gefälle 1,5%

Gefälle 1,5%

Gefälle 1,5%

Gefälle 1,5%

Gefälle 1,5%
Gefälle 1,5%

Höhe vor Ort zu Prüfen

12

2,97
5

3,56151,05

11

3,24

zementgebundene
Spanplatte

Abdeckdeckung, Blech

Abdeckblech Titanzink,
0,7 mm mit 2% Gefälle

Trennung-
Kiesstreifen

Kiesfangleiste
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Alle Maße sind von der ausführenden Firma verantwortlich zu prüfen. Für die Richtigkeit und Einhaltung der Maße haftet der
Unternehmer. Differenzen zu Angaben von Statiker und Projektanten sowie Plan- u. Maßdifferenzen müssen vor der Ausführung mit den
zuständigen Planern geklärt werden.
Bedenken gegen die vorgesehene Konstruktion müssen den Architekten rechtzeitig mitgeteilt werden.
Mit der Ausführung übernimmt  die ausführende Firma Haftung und Gewährleistung in vollem Umfang.

Achtung: sämtliche Höhenangaben, insbesondere Brüstungshöhen (BH), Schwellenhöhen (SH), Raumhöhen (H) und Türhöhen sind
bezogen auf OK FF.
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